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Podlažie vjazdu do garáže Best in Parking

Popis technologických prvkov

Požiarny ventilátor

Stav Popis
Odsávací ventilátor chod
Odsávací ventilátor stop
Odsávací ventilátor porucha
Strata spojenia s PLC

Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora

Stav Popis
Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora na únikovom schodisku poloha ďiaľkovo
Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora na únikovom schodisku poloha lokálne
zapnuté
Strata spojenia s PLC

UPS

Stav Popis
UPS je ok
Porucha UPS
Strata spojenia s PLC

Rampa

Stav Popis
Rampa zatvorená
Rampa otvorená

Filter

Stav Popis
Vzduchový filter je ok
Vzduchový filter je zanesený
Strata spojenia s PLC

Meranie vonkajšej teploty

Stav Popis
Meranie vonkajšej teploty

https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_ventilator_chod.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_ventilator_stop.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_ventilator_porucha.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_ventilator_com.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_mag_prepinac_aut.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_mag_prepinac_loc.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_mag_prepinac_com.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_mag_ups_ok.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_mag_ups_porucha.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_mag_ups_com.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_mag_rampa_zatvorena.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_mag_rampa_otvorena.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_vjazd_filter_ok.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_vjazd_filter_porucha.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_vjazd_filter_com.png
https://wiki.apli.sk/lib/exe/detail.php?id=sk%3Agc_bip_vjazd&media=sk:garaze_vjazd_teplota_vonku.png


Zapli SCADA

©2023 Apli s.r.o. 2/2 Podlažie vjazdu do garáže Best in Parking

Popis prehľadovej tabuľky

Permanentný odkaz:
https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:gc_bip_vjazd&rev=1496246992

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:gc_bip_vjazd&rev=1496246992

	Podlažie vjazdu do garáže Best in Parking
	Popis technologických prvkov
	Požiarny ventilátor
	Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora
	UPS
	Rampa
	Filter
	Meranie vonkajšej teploty

	Popis prehľadovej tabuľky


